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Projekt

Projektnummer: 1 Projektversion: 1

Name: Wasserversorgungssysteme

Straße:

PLZ und Ort: Telefon:

Land: Fax:

WWW:

e-mail Benutzer*:

Kommentar

Datei Info

Dateiname: Tap-water-installation-final.isproj

Programmversion: 5.5 (Ref. 28.7)



Allgemeine Ergebnisse - Trinkwasser
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Anzahl Wärmeerzeuger 1

Trinkwassererwärmer 1

Zirkulationskreis 2

Berechnung aufgrund von: DIN 1988-300

Ergebnis für jeweilige Quellen

23,3Gesamtvolumen der Rohrleitungen [dm³] 7,5 12,4 3,5

Gesamtlänge der Rohrleitungen [m] 155,6 52,3 72,5 30,8

Anzahl Teilstrecken 65 25 40 11

Anzahl Flieswege 21 8 13

Name Total Kaltwasser ZirkulationWarmwasser

Netzanfang

Geod. Höhe Netzanfang

Gebäudetyp

SR1

-1,5

Wohngebäude

Name Warmwasser Kaltwasser Zirkulation

Versorgungsdruck [Pa]

Wassertemperatur [ °C]

Durchfluss im Netzanfang[l/s]

579898

5,0

0,772

Aufgabe des Mediums Woda pitna



Projekt: Wasserversorgungssysteme

- 1 -Uponor HSE 5.5 DE (Ref. 28.7) © InstalSoft 1996-2025

Kaltwasser Teilstrecke

l/s l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa mm

Symbol 
Teilstreck

e

ΣVR VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Dä

SR1Netzanfang: 

1 2,150 0,772 DN 20 2,06 3695,29 2,11 1,20 2660 0 10261 6

1_A 2,150 0,772 DN 20 1,93 3695,26 2,11 13,30 29487 128101 164725 6

Typ Durch- Δp Einstellung
mm Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20 20 48624,11

Rückflussverhinderer EA, IG 20 20 12690,40

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20 20 48624,11

1_B 2,150 0,772 DN 20 0,33 3695,25 2,11 2,90 6429 0 7635 6

2 0,720 0,450 20 x 2,25 0,74 4508,71 2,39 8,80 25070 56206 84620 6

Typ Durch- Δp Einstellung
mm Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93

3 1,430 0,644 25 x 2,5 2,67 2516,17 2,05 12,80 26895 0 33608 6

3_A 1,430 0,644 25 x 2,5 0,07 2516,12 2,05 0,00 0 0 180 6

4 0,840 0,492 25 x 2,5 7,72 1562,54 1,57 15,70 19232 0 31299 6

4_A 0,840 0,492 25 x 2,5 1,05 1562,40 1,57 0,00 0 0 1641 6

5 0,140 0,079 16 x 2,0 0,10 711,19 0,70 3,20 774 0 847 6

6 0,070 0,070 16 x 2,0 4,23 580,17 0,62 12,20 2336 0 4792 6

7 0,070 0,070 16 x 2,0 0,80 580,28 0,62 8,20 1570 0 2035 6

8 0,700 0,443 20 x 2,25 2,60 4377,37 2,35 1,20 3307 0 14688 6
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l/s l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa mm

Symbol 
Teilstreck

e

ΣVR VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Dä

8_A 0,700 0,443 20 x 2,25 0,22 4377,26 2,35 0,00 0 0 942 6

9 0,480 0,347 20 x 2,25 0,23 2849,86 1,84 4,00 6776 0 7419 6

10 0,410 0,309 20 x 2,25 0,22 2324,02 1,64 5,60 7525 0 8031 6

11 0,130 0,130 16 x 2,0 0,25 1712,50 1,15 4,50 2972 0 3403 6

11_A 0,130 0,130 16 x 2,0 0,81 1712,45 1,15 4,00 2642 0 4028 6

12 0,280 0,222 16 x 2,0 0,47 4383,30 1,96 2,20 4239 0 6300 6

13 0,130 0,130 16 x 2,0 0,22 1712,47 1,15 7,70 5086 0 5470 6

13_A 0,130 0,130 16 x 2,0 0,81 1712,42 1,15 4,00 2642 0 4030 6

14 0,150 0,150 16 x 2,0 2,12 2200,64 1,33 2,90 2550 0 7207 6

14_A 0,150 0,150 16 x 2,0 1,32 2200,46 1,33 4,00 3517 0 6416 6

15 0,070 0,070 16 x 2,0 3,70 580,16 0,62 3,00 575 0 2719 6

15_A 0,070 0,070 16 x 2,0 0,58 580,03 0,62 4,00 766 0 1102 6

16 0,220 0,170 16 x 2,0 5,35 2741,00 1,50 4,60 5195 0 19868 6

17 0,150 0,150 16 x 2,0 1,24 2200,25 1,33 11,40 10025 0 12752 6

18 0,070 0,070 16 x 2,0 1,00 580,11 0,62 2,60 498 0 1075 6

18_A 0,070 0,070 16 x 2,0 0,62 580,06 0,62 4,00 766 0 1128 6

19 0,590 0,399 20 x 2,25 5,72 3636,67 2,11 1,90 4243 0 25033 6

19_A 0,590 0,399 20 x 2,25 0,39 3636,45 2,11 0,20 447 0 1861 6

20 0,270 0,214 16 x 2,0 3,15 4109,51 1,89 4,50 8057 0 21002 6

20_A 0,270 0,214 16 x 2,0 0,13 4109,29 1,89 0,00 0 0 520 6

21 0,130 0,130 16 x 2,0 4,53 1712,30 1,15 12,50 8256 0 16021 6

22 0,140 0,079 16 x 2,0 4,32 711,01 0,70 8,20 1983 0 5056 6

23 0,070 0,070 16 x 2,0 3,29 579,93 0,62 11,90 2279 0 4187 6

24 0,070 0,070 16 x 2,0 2,75 579,95 0,62 11,90 2279 0 3875 6

25 0,320 0,252 16 x 2,0 1,03 5473,93 2,23 2,50 6200 0 11841 6

26 0,250 0,250 16 x 2,0 1,47 5401,19 2,21 12,20 29800 0 37758 6

27 0,070 0,070 16 x 2,0 0,49 580,30 0,62 2,60 498 0 783 6
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l/s l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa mm

Symbol 
Teilstreck

e

ΣVR VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Dä

27_A 0,070 0,070 16 x 2,0 1,79 580,23 0,62 4,00 766 0 1806 6
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Warmwasser Teilstrecke

l/s l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa mm

Symbol 
Teilstreck

e

ΣVR VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Dä

SR1Netzanfang: 

1 0,720 0,450 20 x 2,25 3,06 3479,68 2,39 6,90 19379 56206 86231 25

Typ Durch- Δp Einstellung
mm Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93

1_A 0,720 0,450 20 x 2,25 0,07 3479,75 2,39 0,00 0 0 250 25

2 0,510 0,362 20 x 2,25 7,57 2360,11 1,92 5,70 10354 0 28227 25

2_A 0,510 0,362 20 x 2,25 1,05 2360,29 1,92 0,00 0 0 2478 15

3 0,070 0,070 16 x 2,0 1,20 436,64 0,62 5,00 944 0 1470 25

4 0,440 0,326 20 x 2,25 2,60 1959,03 1,73 1,40 2063 0 7156 15

4_A 0,440 0,326 20 x 2,25 0,12 1959,09 1,73 0,00 0 0 226 25

5 0,220 0,170 16 x 2,0 0,38 2090,54 1,50 4,90 5456 0 6242 25

6 0,150 0,150 16 x 2,0 2,63 1675,09 1,33 8,00 6936 0 11335 15

6_A 0,150 0,150 16 x 2,0 1,24 1675,23 1,33 4,00 3468 0 5544 25

7 0,070 0,070 16 x 2,0 3,95 436,75 0,62 4,90 925 0 2648 15

7_A 0,070 0,070 16 x 2,0 0,68 436,85 0,62 4,00 755 0 1051 25

8 0,220 0,170 16 x 2,0 5,36 2090,71 1,50 5,50 6124 0 17331 25

9 0,150 0,150 16 x 2,0 1,28 1675,30 1,33 11,40 9883 0 12031 25

10 0,070 0,070 16 x 2,0 1,04 436,76 0,62 2,60 491 0 946 15

10_A 0,070 0,070 16 x 2,0 0,67 436,79 0,62 4,00 755 0 1047 25
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l/s l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa mm

Symbol 
Teilstreck

e

ΣVR VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Dä

11 0,210 0,160 20 x 2,25 5,97 555,42 0,85 1,30 462 0 3776 25

11_A 0,210 0,160 20 x 2,25 0,52 555,49 0,85 0,20 71 0 359 25

12 0,140 0,079 16 x 2,0 3,15 536,11 0,70 4,50 1073 0 2761 15

12_A 0,140 0,079 16 x 2,0 0,55 536,20 0,70 0,30 72 0 366 25

13 0,070 0,070 16 x 2,0 2,75 436,86 0,62 11,70 2209 0 3411 25

14 0,070 0,070 16 x 2,0 1,89 436,85 0,62 4,90 925 0 1751 15

14_A 0,070 0,070 16 x 2,0 1,45 436,92 0,62 4,00 755 0 1388 25

15 0,070 0,070 16 x 2,0 1,37 436,69 0,62 2,80 529 0 1128 25

15_A 0,070 0,070 16 x 2,0 1,74 436,75 0,62 4,00 755 0 1516 25
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Zirk.-Teilstrecken - Liste

Symbol
Teilstrec

ke

VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Δθ K Dä

l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa K mm

Netzanfang: SR1

Warmwasser Teilstrecke

1 0,009 20 x 2,25 3,06 3,39 0,05 6,90 9 25 44 0,5 25

Typ Durch- Δp Xp av Einstellung
mm Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93 0,0 0,00

1_A 0,009 20 x 2,25 0,07 3,41 0,05 0,00 0 0 0 0,0 25

2 0,005 20 x 2,25 7,57 2,00 0,03 5,70 2 0 17 2,1 25

2_A 0,005 20 x 2,25 1,05 2,04 0,03 0,00 0 0 2 0,3 15

4 0,005 20 x 2,25 2,60 2,06 0,03 1,40 1 0 6 0,8 15

4_A 0,005 20 x 2,25 0,12 2,07 0,03 0,00 0 0 0 0,0 25

5 0,005 16 x 2,0 0,38 5,77 0,05 4,90 6 0 8 0,1 25

7 0,005 16 x 2,0 3,95 5,83 0,05 4,90 6 0 29 1,1 15

11 0,004 20 x 2,25 5,97 1,47 0,02 1,30 0 0 9 2,2 25

11_A 0,004 20 x 2,25 0,52 1,50 0,02 0,20 0 0 1 0,2 25

12 0,004 16 x 2,0 3,15 4,21 0,04 4,50 3 0 16 1,2 15

12_A 0,004 16 x 2,0 0,55 4,26 0,04 0,30 0 0 3 0,2 25

14 0,004 16 x 2,0 1,89 4,29 0,04 4,90 3 0 11 0,7 15
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Symbol
Teilstrec

ke

VS Dim. l R v Σζ Z ΔpArm Δp Δθ K Dä

l/s mm m Pa/m m/s Pa Pa Pa K mm

Zirk.-Teilstrecken - Liste

1 0,009 16 x 2,0 3,28 10,85 0,08 6,60 23 25 84 0,4 25

Typ Durch- Δp Xp av Einstellung
mm kPa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 24,92 0,0 0,00

1_A 0,009 16 x 2,0 0,10 10,82 0,08 0,00 0 0 1 0,0 25

2 0,005 16 x 2,0 7,72 6,16 0,05 17,90 21 191 260 1,5 25

Typ Durch- Δp Xp av Einstellung
mm kPa

Thermostat-Zirkulationsventil, AG 15 15 191,41 0,0 0,00

2_A 0,005 16 x 2,0 3,65 6,04 0,05 0,30 0 0 22 0,9 15

2_B 0,005 16 x 2,0 0,17 5,99 0,05 0,30 0 0 1 0,0 25

2_C 0,005 16 x 2,0 0,09 5,99 0,05 0,00 0 0 1 0,0 25

2_D 0,005 16 x 2,0 4,13 5,93 0,05 0,90 1 0 26 1,1 15

3 0,004 16 x 2,0 5,77 4,51 0,04 11,60 7 262 295 1,5 25

Typ Durch- Δp Xp av Einstellung
mm kPa

Thermostat-Zirkulationsventil, AG 15 15 262,18 0,0 0,00

3_A 0,004 16 x 2,0 0,37 4,45 0,04 0,90 1 0 2 0,1 25

3_B 0,004 16 x 2,0 3,15 4,41 0,04 0,30 0 0 14 1,1 15

3_C 0,004 16 x 2,0 2,34 4,34 0,04 0,60 0 0 11 0,7 25
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Hydraulisch ungünstigste Fließwege

Nr Zeichen Einheit TW TWWBenennung

Netzanfang: SR1

1.5_BWC 
TWWUngünstigster Fließweg

1 pmin V Pa 579898Mindest-Versorgungsdruck

2 Δpgeo Pa 54514Druckverlust aus geodätischem Höhenunterschied

3 PaDruckverlust in Apparaten

ΔpWZ Pa 15750Wasserzähler

ΔpFIL Pa 2412Filter

ΔpTE Pa 4213Trinkwassererwärmer

ΔpREG PaDruckminderer

ΔpAp PaWeitere Apparate

4 pmin Fl Pa 100000Mindestfließdruck

5 ΔpDEA PaDruckgewinn durch Druckerhöhungsanlage

6 ΣΔp Pa 176889Summe der Druckverluste aus Nr 2 bis Nr 4

7 Δpverf Pa 403009Verfügbar für Druckverlust aus Rohrreibung und 
Einzelwiderständen, Wert aus Nr 1 - Nr 6 + Nr 5

8 Pa 333800Anteil für Einzelwiderstände

9 Pa 69209Verfügbar für Druckverluste aus Rohrreibung, Wert aus Nr 7 
minus Wert aus Nr 8

10 l m 26,17Länge ungünstigster Fließweg

11 Rverf Pa/m 2644,79Verfügbares Rohrreibungsdruckgefälle, Wert aus Nr 9 geteilt 
durch Wert aus Nr 10
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Fließweg Detail TWW

Symbol 
Teilstrecke

Typ l ΣVR VS Dim. v R R*l Σζ Z ΔpArm Δp Δθ

m l/s l/s mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa K

Netzanfang: SR1

Fließweg Nr: 1.5_BWC Typ: TWW

NASR1 2,150 0,772 -579898,12

TW1 2,06 2,150 0,772 DN 20 2,1063695,29 7600,70 1,20 2660,45 0,00 10261,15 0,0

TW1_A 1,93 2,150 0,772 DN 20 2,1063695,26 7137,25 13,30 29486,64 128100,79 164724,68 0,0

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20 20 48624,11

Rückflussverhinderer EA, IG 20 20 12690,40

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20 20 48624,11

TW1_B 0,33 2,150 0,772 DN 20 2,1063695,25 1205,62 2,90 6429,42 0,00 7635,04 0,0

TW2 0,74 0,720 0,450 20 x 2,25 2,3874508,71 3344,77 8,80 25069,71 56205,93 84620,42 0,0

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93

TWEH1 0,720 0,450 1,50 4212,77 4212,77

TWW1 3,06 0,720 0,450 20 x 2,25 2,3873479,68 10645,84 6,90 19378,79 56205,93 86230,56 0,0

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93

TWW1_A 0,07 0,720 0,450 20 x 2,25 2,3873479,75 250,09 0,00 0,00 0,00 250,09 0,0

TWW2 7,57 0,510 0,362 20 x 2,25 1,920 2360,11 17872,65 5,70 10354,39 0,00 28227,04 0,0

TWW2_A 1,05 0,510 0,362 20 x 2,25 1,9202360,29 2478,30 0,00 0,00 0,00 2478,30 0,0

TWW4 2,60 0,440 0,326 20 x 2,25 1,7291959,03 5093,48 1,40 2062,60 0,00 7156,07 0,0

TWW4_A 0,12 0,440 0,326 20 x 2,25 1,7291959,09 225,75 0,00 0,00 0,00 225,75 0,0

TWW8 5,36 0,220 0,170 16 x 2,0 1,5032090,71 11207,10 5,50 6124,28 0,00 17331,38 0,0

TWW9 1,28 0,150 0,150 16 x 2,0 1,3261675,30 2147,55 11,40 9883,26 0,00 12030,81 0,0
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Symbol 
Teilstrecke

Typ l ΣVR VS Dim. v R R*l Σζ Z ΔpArm Δp Δθ

m l/s l/s mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa K

TWW1.5_BWC 0,150 0,150 1,326 0,00 0,00

ΣΔp = -154514,07 Pa
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Fließweg Detail TWZ

Beschriftung Typ l VS Dim. v R R*l Σζ Z ΔpArm Δp Δθ

m l/s mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa K

Netzanfang: SR1 

Zirkulationskreis: 7

H1 TWE 0,009 0,084 -392,1849

1 TWW 3,06 0,009 20 x 2,25 0,050 3,39 6,90 8,5931 24,9203 43,890710,3772 0,5

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 56205,93

1_A TWW 0,07 0,009 20 x 2,25 0,050 3,41 0,00 0,0000 0,0000 0,24480,2448 0,0

2 TWW 7,57 0,005 20 x 2,25 0,029 2,00 5,70 2,3614 0,0000 17,481115,1197 2,1

2_A TWW 1,05 0,005 20 x 2,25 0,029 2,04 0,00 0,0000 0,0000 2,13782,1378 0,3

4 TWW 2,60 0,005 20 x 2,25 0,029 2,06 1,40 0,5805 0,0000 5,92575,3452 0,8

4_A TWW 0,12 0,005 20 x 2,25 0,029 2,07 0,00 0,0000 0,0000 0,23860,2386 0,0

5 TWW 0,38 0,005 16 x 2,0 0,048 5,77 4,90 5,6570 0,0000 7,82482,1678 0,1

7 TWW 3,95 0,005 16 x 2,0 0,048 5,83 4,90 5,6586 0,0000 28,643122,9845 1,1

APZ -108,2646

2_D Zirk 4,13 0,005 16 x 2,0 0,048 5,93 0,90 1,0399 0,0000 25,550224,5103 1,1

2_C Zirk 0,09 0,005 16 x 2,0 0,048 5,99 0,00 0,0000 0,0000 0,52190,5219 0,0

2_B Zirk 0,17 0,005 16 x 2,0 0,048 5,99 0,30 0,3467 0,0000 1,33590,9892 0,0

2_A Zirk 3,65 0,005 16 x 2,0 0,048 6,04 0,30 0,3468 0,0000 22,379622,0328 0,9

2 Zirk 7,72 0,005 16 x 2,0 0,048 6,16 17,90 20,7010 191,4063 259,694747,5875 1,5

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Thermostat-Zirkulationsventil, AG 15 15 191,41

1_A Zirk 0,10 0,009 16 x 2,0 0,084 10,82 0,00 0,0000 0,0000 1,05391,0539 0,0

1 Zirk 3,28 0,009 16 x 2,0 0,084 10,85 6,60 22,9682 24,9203 83,526735,6382 0,4
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Beschriftung Typ l VS Dim. v R R*l Σζ Z ΔpArm Δp Δθ

m l/s mm m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa K

Typ EinstellungDim.
mm

dP
Pa

Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 16 16 24,92

ΣΔp = 0,0000 Pa
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